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Tezew, 13-02-2026r.

Ocena okresowa o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie
zaopatrywanym przez wodociag publiczny Tczew za Il pétrocze 2025r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. z 2024r.
poz. 757 ze zm.) i § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
po zapoznaniu sie z laboratoryjnymi wynikami badar prébek wody do spozycia z
wodociagu publicznego Tczew zaopatrujacego miejscowosci: Tczew, cze$é miejscowosci:
Rokitki (ul. Tczewska 1, 2, 3, 10, 61 oraz Skarszewska 1 i 11), Czatkowy, Tczewskie £aki,
Maty Mitobadz (gmina Tczew)

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdza przydatnosé wody do
spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Tczew.

UZASADNIENJE

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjete i
przedstawione czynnosci zwiazane z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody stwierdza,
ze prébki wody pobranej do badania z wodociagu publicznego Tczew - ujecie ,Park” i
»Mottawa" odpowiadaja w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i
fizykochemicznym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Tabela nr 1. Ocena przydatno$ci wody do spozycia.

pata kwestionowane
pobrania Miejsce pobrania prébek | Zakres | Rodzaj P
prébek wody badan | kontroli . pal:ametry/ Ocena jakosci
wody dziatania naprawcze
09-07-2025 Mon Blanc, Tezew, int? PIS nie stwierdzono/ woda przydatna do
Chetmoniskiego 8 nie prowadzono spozycia
= Ztobek Montessori, Tczew, —_ 5) nie stwierdzono/ woda przydatna do
09307°2025 ul. Kubusia Puchatka 1 it S nie prowadzono spozycia
SUW Tczew - woda . R
14-07-2025 | podawana do sieci mok? Kw* nie stwierdzono/ woda przy da!tna do
ufecle ,Park" ! nie prowadzono spozycia
SUW Tczew - woda . ;
14-07-2025 | podawana do sieci mok¥ Kw#4 e stwierdzono/ woda prz.yda.tna o
ujecie ,Mottawa” ’ nie prowadzono spozycia
a7 Przedszkole Muszelka, 1 4 nie stwierdzono/ woda przydatna do
1920752025 Tczew, ul. Pionieréw 7 mok A nie prowadzono spozycia
ey Biuro ADM, 1) " nie stwierdzono/ woda przydatna do
14-07-2025 Tczew, ul. Andersena 3 mok KW nie prowadzono spozycia
e Sklep spozyweczy, 1) " nie stwierdzono/ woda przydatna do
g uo=2085 Tczew, ul. Czyzykowska 105 ha i nie prowadzono spozycia
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| Przedszkole Niepubliczne

nie stwierdzono/

woda przydatna do

13-08-2025 | "Pan Stonik", Tczew, int¥ PISY . N
ul. Jaworowa 1 nie prowadzono spozycia
13-08-2025 Restauracja "Jadtostacja", int 3 PISS nie stwierdzono/ woda przydatna do
Tczew, ul. Jagielloriska 55C nie prowadzono spozycia
] Hydrant, Tczew, ‘3 4 nie stwierdzono/ woda przydatna do
AR ul. 30-go Stycznia 55 int IS nie prowadzono spozycia
_no. Przedszkole, 1) ” nie stwierdzono/ woda przydatna do
S0 e025 Tezew, ul. Kaszubska 17 mek K nie prowadzono spozycia
no. Sklep "Piomir", Tczew, 2 4 nie stwierdzono/ woda przydatna do
0807 2025 ul. Obr. Westerplatte 24 S A nie prowadzono spozycia
- Biuro ADM, 2) 2 nie stwierdzono/ woda przydatna do
RS 0952028 Tczew, ul. Andersena 3 mop S nie prowadzono spozycia
Mangan 68 ug/l,
L Sklep spozyweczy, 1 4 Zelazo 226 pg/1/ nie odpowiada
26-09-2025 Rokitki, ul. Tczewska 61* ek K ptukanie sieci wymaganiom
wodociggowe
Lo Sklep spozywczy, ) 4 nie stwierdzono/ woda przydatna do
gE0g02 Rokitki, ul. Tczewska 61* int e nie prowadzono spozycia
09-10-2025 Budynek mieszkalny, int 3 KW nie stwierdzono/ woda przydatna do
Czatkowy 51A* nie prowadzono spozycia
N Hydrant, Tczew, . L3 ) nie stwierdzono/ woda przydatna do
2051052022 ul. Rybacka 5 Qs K nie prowadzono spozycia
20-10-2025 Hydrant, Tczew, ul. Armii int 3 KW nie stwierdzono/ woda przydatna do
Krajowej 84 nie prowadzono spozycia
e Budynek mieszkalny, 1 ) nie stwierdzono/ woda przydatna do
27-10-2025 Czatkowy 51A* mok KW nie prowadzono spozycia
Przedszkole Montessori, ] .
28-10-2025 | Tezew, int 2 PSS nie stwierdzono/ woda prz-ydartna do
ul. Jedhosci Narodu 19 IS priowaszong spozycia
ogodlna liczba
mikroorganizméw w . -
28-10-2025 Hlyj"fj“t' %0 intd | pIsY 2243°C/72h nie odpowiada
ul. Jednosci Narodu 215 jtk/1ml/ ptukanie wymaganiom
sieci wodociggowej
SUW Tczew - woda . .
28-10-2025 | podawana do sieci, ujecie intd | PISY nie stwierdzono/ | woda przydatna do
Mottawa” nie prowadzono spozycia
03-11-2025 Przedszkole Muszelka, mop? PISS nie stwierdzono/ woda przydatna do
Tczew, ul. Pionieréw 7 P nie prowadzono spozycia
a1 Hydrant, Tczew, g 2 nie stwierdzono/ woda przydatna do
03-11-2025 ul. Jednosci Narodu 20 int S nie prowadzono spozycia
18-11-2024 Hydrant, Tczew, int @ KW nie stwierdzono/ woda przydatna do
ul. Wyspianskiego nie prowadzono spozycia
Przedszkole "Akademia . ]
24-11-2025 | Krasnoludkéw" mokd KW nie stwierdzono/ woda przyda}tna do
Tezew. ul. Zielo’na 5 nie prowadzono spozycia
SUW Tczew - woda . .
24-11-2025 | podawana do siedi, mokd KW nie stwierdzono/ woda przydatna do

ujecie ,Park”

nie prowadzono

spozycia
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SUW Iczew = wada ie stwierdzono/ woda przydatna do

24-11-2025 | podawana do sieci, mok® | KwH . i
Ujecie ,Mottawa” nie prowadzono spozycia

Lam Sklep, Tczew, 2) ) nie stwierdzono/ woda przydatna do |
24-11-2025 ul. Kazimierza Wielkiego 11 maop KW nie prowadzono spozycia
Y Hydrant, Tczew, 1 " nie stwierdzono/ wada przydatna do

§12:2025 ul. Badkowskiego 15 ok i nie prowadzono spozycia

08-12-2025 Sklep spozywczy, mokd KW4 nie stwierdzono/ woda przydatna do
Tezew, ul. Czyzykowska 105 nie prowadzono spozycia

08-12-2025 Szkota Podstawowa nr 10 mokd KW nie stwierdzono/ woda przydatna do
Tczew, ul. Konopnickiej 11 | nie prowadzono spozycia

08-12-2025 Hydrofornia, Tczew, mok? KW nie stwierdzono/ woda przydatna do
ul. Malczewskiego nie prowadzono spozycia
Budynek mieszkalny, . .

15-12-2025 Tczes\//vskie Eaki Y mok? KW nie stwierdzono/ woda przydatna do
ul. Diuga 12* ’ nie prowadzono spozycia

22.12-2025 Hydrant, Tczew, int 3 KW nie stwierdzono/ woda przydatna do
Al. Solidarnosci nie prowadzono spozycia

30-12-2025 Hydrant, Tczew, int 3 KW nie stwierdzono/ woda przydatna do
ul. 30-go Stycznia 19 nie prowadzono spozycia

Objasnienia do tabeli nr 1

mok¥- monitoring parametréw grupy A: w sktad ktérego wchodzi badanie nastepujacych parametréw
mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogélna liczba mikroorganizméw w
22°C, barwa, metnosc, pH, przewodnosé wiasciwa, zapach, smak;

mop 2 -monitoring parametréw grupy B w sktad ktérego, ponad zakres monitoringu parametréw grupy A, wchodzi
badanie nastepujacych parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych: enterokoki, akrylamid, antymon,
arsen, azotany, benzen, benzola)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan,
epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedz, nikiel, otéw, pestycydy, I pestycydéw, rtec, selen, S trichloroetenu i
tetrachloroetenu, ¥ wielopierécieniowych weglowodoréw aromatycznych, trihalometany - ogétem (¥ THM),
clostridium perfringens (facznie ze sporami), glin (Al),jon amonu, chlorki, mangan, ogdlny wegiel organiczny (OWO),
siarczany, séd, utlenialno$¢ z KMnO4, Zelazo, bromodichlorometan, chlor woiny, chloraminy, I chlorandéw i
chlorynéw, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardos¢

int ¥ - badania powtérkowe, dodatkowe, zwiazane z przekroczeniami lub awarig

KW # - kontrola wewnetrzna podmiotu zaopatrujacego w wode do spozycia

PIS % - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

'woda produkowana przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Tczewie ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew
sprzedawana przedsiebiorstwu wodociagowemu GTKOM Sp. z 0.0. ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew

*

Woda z wodociagu publicznego Tczew zaopatrujacego miejscowosci: Tczew, czes$é
miejscowosci: Rokitki (ul. Tczewska 1, 2, 3, 10, 61 oraz Skarszewska 1 i 11), Czatkowy,
Tczewskie £aki, Maty Mitobadz (gmina Tczew) jest produkowana przez przedsiebiorstwo
wodociggowe Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Tczewie Sp. z 0. 0., ul. Czatkowska 8,
83-110 Tczew. Przedsigbiorstwo wodociggowe GTKOM Sp. z 0.0., ul. Rokicka 14, 83-110
Tczew jako eksploatator sieci zakupuje wode pochodzaca z wodociagu publicznego Tczew
i zaopatruje ww. miejscowosci gminy Tczew.

W zwiazku z ponadnormatywna liczba mikroorganizméw w 22+£2°C/72h wystepujacych w
wodzie pochodzacej z wodociagu publicznego Tczew, przedsiebiorstwo wodociagowe
ZWiK Sp. 7 o.0. przeprowadzito dziatania naprawcze polegajace na ptukaniu sieci.
Skutecznos¢ przeprowadzonych dziatan zostata potwierdzona prawidtowymi wynikami
badan jakosci wody.

W przypadku ponadnormatywnej wartosci manganu i zelaza w wodzie pobranej z punktu
zgodnosci - sklep spozywczy, Rokitki, ul. Tczewska 61, przedsiebiorstwo wodociagowe
GTKOM Sp. z 0.0. przystapito do dziatar naprawczych polegajacych na punktowym
ptukaniu sieci, a przedtozone wyniki badari potwierdzity ich skutecznosé.
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W zakresie ogélnej liczby mikroorganizméw w 22+2°C po 72h nie zdefiniowano jakiego
rzedu zmiane nalezy uznawa¢ za nieprawidtowa. Natomiast w uzupetnieniu powyzszego
kryterium zalecono, aby warto$¢ tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci nie
przekraczata 100jtk/1ml lub w kranie konsumenta 200jtk/1mi.

Chwilowe, podwyzszone wartosci zelaza nie stwarzaja zagrozenia dla zdrowia ludzi, cho¢
moga one niekorzystnie wptywaé na barwe, czy metnoéc wody. Zalecane w regulacjach
prawnych wartosci parametryczne steZenia zelaza w wodzie do picia ustanawianie s3
réwniez celem zapewnienia akceptowalnosci wody oraz ochrony systemu dystrybucji wody
przed odktadaniem sie osadéw trudno rozpuszczalnych w wodzie zwiazkéw zelaza.

W odréznieniu od wielu innych parametréw objetych kontrola z uwagi na ich wptyw na
akceptowalnos¢ wody i stan techniczny sieci wodociagowej, istnieja przestanki swiadczace
o mozliwym szkodliwym wptywie manganu w wodzie do picia na zdrowie ludzi. Dotycza one
wysokich wartosci steZzen, przewyzszajacych co najmniej kilkakrotnie wartos¢
parametryczna. Nalezy wziaé pod uwage, Ze stezenia takie bywaja w wodzie i ze zdarzaja sie
one z przyczyn naturalnych. Ryzyko takie dotyczy gtéwnie wartosci przekraczajgcych
0.4mg/|, jednakze mangan w wodzie do picia z reguly nie osigga tak wysokich stezen. nalezy
zatem zabiegaé o zachowanie jak najnizszych wartosci manganu w wodzie do spoZycia.

Biorac pod uwage wszystkie badania jakosci wody, wykonane zaréwno w ramach nadzoru
sanitarnego jak i kontroli wewnetrznej, PPIS w Tczewie stwierdzit przydatnoé¢ wody do
spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Tczew.

Badania jakosci wody do spozycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego
wykonywane byly w akredytowanym Laboratorium Badarh Wody Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdarisku oraz Laboratorium Badai Srodowiskowych
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdanskim.
Przedsiebiorstwa wodociagowe w Il pétroczu 2025r. w ramach kontroli wewnetrznej
monitorowaty jako$¢ wody poprzez wykonanie analiz w laboratorium zaktadowym -
Laboratorium Wody i Sciekéw ZWiK Sp. z 0. 0. w Tczewie, GBA POLSKA Sp. z 0.0.
Laboratoria Badawcze z siedziba w Warszawie oraz Laboratorium Badawczym J.S.
Hamilton Poland Sp. z 0.0. w Gdyni.

Wedtug oswiadczenia przedsiebiorstwa wodociagowego obstugujacego strefe
zaopatrzenia w wode pochodzaca z wodociggu publicznego Tczew ujecie ,Park” i
.Mottawa” zaopatrywano 53268 mieszkaricoéw miasta Tczewa oraz 1094 mieszkaricéw
czesci miejscowosci Rokitki oraz miejscowosci Tczewskie kaki, Czatkowy | Maty Mitobadz.
Produkcja wody z wodociagu publicznego Tczew ujecie ,Park” i ,Mottawa” wynosita 7159
mé/d.

Z wyrazami szacunku

Paristwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Tczewie

dr Maria Wons

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuja:

1. Prezydent Miasta Tczewa- Urzad Miasta Tczew (e- Doreczenia)

2. Woijt Gminy Tczew- Urzad Gminy Tczew (e-Doreczenia)

3. Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o, ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew (e- Doreczenia)
4, GTKOM Sp. z 0.0., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew (e- Doreczenia)

5. aa

Do wiadomosci:

Mieszkaricy- https:/www.gov.pl/web/psse-tczew
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