®

- Panstwowy Powiatowy

" Inspektor Sanitarny w Tczewie Prle wotyaa 3

e

ey 30.06

295

HKw.9022.7.2.2026. Mt

Tezew, 30 marzec 2026r.

Ocena obszarowa jakoéci wody dla gminy Tczew za rok 2025.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tezewie dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r.
poz. 416), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z 2024r. poz. 757 ze zm.) oraz § 23
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) dokonat oceny
obszarowej jakosci wody przeznaczonej do spozycia za 2025r. dla gminy Tczew.

Pod nadzorem Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie znajduje sie
12 wodociagéw publicznych zlokalizowanych na terenie gm. Tczew w tym:

- 4 o produkcji wody < 100 m*/d,

- 8 o produkcji wody od >100<1000 m*/d

Producentem wody z ww. wodociagéw publicznych jest przedsiebiorstwo wodociaggowe
GTKom Sp. z 0. 0. z siedziba w Tczewie przy ul. Rokickiej 14, ktére prowadzi dziatalnos¢ w
mys$l Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i o zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2024r. poz. 757 ze zm.). Przedsiebiorstwo wodociagowe
posiada zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode nr RIT.7031.2.2021 z
dnia 31.12.2021 .

Ujecia wody do spozycia w gminie Tczew, niezaleznie od wydajnosci oparte s3 tylko na
wodach podziemnych ujmowanych z warstw czwartorzedowych i trzeciorzedowych.
Najczesciej stosowane metody uzdatniania wody to napowietrzanie i filtracja na ztozach.

We wszystkich urzadzeniach wodociggowych systematycznie kontrolowano jako$¢ wody
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zar6wno

w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa
wodociggowego zgodnie z § 6 ww. rozporzadzenia.

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnetrznej badane byly

wskazniki parametréw grupy A i B (zatacznik nr 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi) tj.:

¢ parametry fizykochemiczne: barwa, metnos¢, pH, przewodnosé wiasciwa, zapach, smak,
jon amonowy azotany, azotyny, mangan, zelazo, fluorki, chlorki, siarczany, bromiany,
cyjanki, rtec, séd, twardos¢ weglanowa, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom,
nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, otéw, akryloamid, epichlorohydryna, chlorek winylu,
% trichloroetenu i tetrachloroetenu, Y THM, 1,2- dichioroetan, benzo(a)piren, T WWA,
pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, fungicydy, herbicydy,
¥ pestycydéw, I trichlorobenzenéw, benzen;

e parametry mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki
oraz ogoélna liczba mikroorganizméw w 22°C+2°C/72h.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tezewie
ul. Obr. Westerplatte 10 83-110 Tczew
+48 58 5313931

adres e-mail psse.tczew@sanepid.gov.pl
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Przedsiebiorstwo wodociggowe GTKom Sp. z 0. 0. z siedziba przy ul. Rokickiej 14
w Tczewie dokonuje zakupu wody z Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Tczewie
Sp. z 0. 0. przy ul. Czatkowskiej 8 celem zaopatrzenia w wode do spozycia mieszkancéw
miejscowosci: Tczewskie Laki, Czatkowy, Maty Mitobadz oraz czesci miejscowosci Rokitki.
Jako eksploatator sieci wodociggowej w ww. miejscowosciach systematycznie kontroluje
jakos¢ wody w punktach zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).

W roku 2025 z urzadzenn wodociagowych na terenie gminy Tczew pobrano 106 prébek wody
do badan (w tym w ramach nadzoru sanitarnego pobrano 36 prébek wody),
z czego 5 zostato zakwestionowanych (tabela 1) z uwagi na:

ponadnormatywna warto$¢ manganu i zelaza w wodzie pochodzacej z wodociagu

publicznego Czarlin (zatacznik nr 3);
ponadnormatywng wartos¢ jonu amonowego, zelaza oraz ogélnej liczby
mikroorganizmoéw w 22+2°C/72h w wodzie pochodzacej z wodociagu publicznego
Wacémierek (zatacznik nr 9);
ponadnormatywna warto$¢ manganu w wodzie pochodzacej z wodociagu publicznego
Zajaczkowo (zatacznik nr 10).

Tabela 1. Charakterystyka stref zaopatrzenia i urzadzen wodociagowych na terenie gm. Tczew

Parametry Liczba
Urzadzenia Miejscowosci przekraczajace ludnoci Wielkos¢
Lp. wodociagowe zaopatrywane wartosci " produkcji
- e zaopatrywanej 3
miejscowos¢ w wode dopuszczalne wody [mé/d]
wwode
Mtynki Miynki - 33 3
Boroszewo, Damaszka, }
2 Boroszewo Liniewko, Wedkowy 913 222
3 Czarlin Czarlin, Knyb.awa, mangan 2118 270
Batdowo, Gniszewo zelazo
4 | Lubiszewo Lubiszewo, Szpegawa - 1885 265
Stanistawie
5 Swarozyn Swarozyn, Zabagno - 1606 225
6 Mate Turze Turze - 478 53
7 Rukosin Rukosin - 127 60
Turze,, Matzewo,
8 Turze Duze Matzewko, - 1086 176
Goszyn, Zwierzynek
jon amonowy
Waémierek, Sliwiny, czes¢ zelazo
9 Wacémierek i £ i ogoblna liczba 2425 207
miejscowosci Rokitki . M
mikroorganizméw
w 22+2°C/72h
. Dabréowka Tczewska,
10 Zajaczkowo 7 lEczkowo mangan 1052 100
. Szczerbiecin, Dalwin, } ;
11 Szczerbiecin Ewietlikowo, Malenin 912 131
12 | kukocin gukocln, Mifobadz, - 1584 253
Miescin
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W wyniku wystapienia przekroczen fizykochemicznych przedsiebiorstwo wodociagowe
niezwtocznie podejmowato dziatania naprawcze polegajace na regulacji badZ naprawie
systemu napowietrzania. W przypadku nieprawidtowych zmian w zakresie ogélnej liczby
mikroorganizméw w 22+2°C po 72h pobrano prébki weryfikacyjne. Przedtozone wyniki
badan potwierdzity ich skuteczno$¢, a przekroczenia te uznano za incydentalnie.

W zakresie ogélnej liczby mikroorganizméw w 22+2°C po 72h nie zdefiniowano jakiego
rzedu zmiane nalezy uznawac za nieprawidtowa. Natomiast w uzupetnieniu powyzszego
kryterium zalecono, aby wartos¢ tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci nie
przekraczata 100jtk/1ml lub w kranie konsumenta 200jtk/1ml.

Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie proponuije zalecanej dopuszczalnej wartosci dla
jonu amonowego w wodzie do spozycia, opartej na przestankach zdrowotnych, jednakze
podwyzszone steZenia jonu amonowego moga zmniejszy¢ skutecznosé dezynfekeji wody,
przyczyni¢ sie do powstawania azotynéw w sieci wodociggowej a takze powodowaé
nieskuteczne usuwanie manganu i wywotaé zmiany smaku i zapachu wody.

Chwilowe, podwyzszone wartosci Zelaza nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi, cho¢
moga one niekorzystnie wptywac na barwe, czy metnos¢ wody. Zalecane w regulacjach
prawnych wartosci parametryczne stezenia zelaza w wodzie do picia ustanawianie s3
réwniez celem zapewnienia akceptowalnosci wody oraz ochrony systemu dystrybucji wody
przed odktadaniem sie osaddw trudno rozpuszczalnych w wodzie zwigzkéw zelaza.

W odréznieniu od wielu innych parametréw objetych kontrola, z uwagi na ich wptyw na
akceptowalnos¢ wody i stan techniczny sieci wodociagowej, istnieja przestanki swiadczace
o mozliwym szkodliwym wptywie manganu w wodzie do picia na zdrowie ludzi. Dotycza one
wysokich wartoéci stezen, przewyzszajacych co najmniej kilkakrotnie warto$¢
parametryczng. Nalezy wzia¢ pod uwage, ze stezenia takie bywaja w wodzie i ze zdarzaja sie
one z przyczyn naturalnych. Ryzyko takie dotyczy gtéwnie wartosci przekraczajacych
0,4mg/|, jednakze mangan w wodzie do picia z reguty nie osigga tak wysokich stezen. Nalezy
zatem zabiega¢ o zachowanie jak najnizszych wartosci manganu w wodzie do spozycia.
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Rys 1. Srednia zawartoéé fluorkéw w badanych prébkach wody do spozycia pochodzacej
z wodociagdw publicznych na terenie miasta i gminy Tczew w 2024-2025r.
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Ocena obszarowa jakosci wody do spozycia przez ludzi na terenie gm. Tczew za 2025 rok
dla stref zaopatrzenia w wode do spozycia przez poszczegéine wodociagi { zataczniki od 1 do

12):

e zatacznik 1- wodociag publiczny Mtynki

o zatacznik 2 - wodociag publiczny Boroszewo
e zatacznik 3 - wodociag publiczny Czarlin

e zatacznik 4 - wodociag publiczny Lubiszewo

e zatacznik 5 - wodociag publiczny Swarozyn

e zatacznik 6 - wodociag publiczny Mate Turze
e zatacznik 7 - wodociag publiczny Rukosin

e zatacznik 8 - wodociag publiczny Turze Duze
¢ zatacznik 9 - wodociag publiczny Wacmierek
e zatacznik 10- wodociag publiczny Zajaczkowo
o zatacznik 11 - wodociag publiczny Szczerbiecin
» zatacznik 12 - wodociag publiczny tukocin

4/17



Na terenie gminy Tczew w 2025r. nie zgtoszono zadnych reakcji niepozadanych zwiazanych
ze spozyciem wody. Wartoéci stwierdzanych przekroczen, czas ich trwania oraz
podejmowane dziatania nie stanowity zagrozenia dla bezpieczenstwa zdrowotnego
konsumentéw.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorac pod uwage wyniki wszystkich
badan wody przeprowadzonych w 2025r. stwierdzit przydatnoséé do spozycia przez ludzi
wody z wodociagdw publicznych znajdujacych sie na terenie gminy Tezew.

Paristwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Tczewie

dr Maria Wons

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuja:

1.Wéjt Gminy Tczew, Urzad Gminy Tezew {e-Doreczenia)

2. Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83 - 110 Tczew (za posrednictwem e- Doreczenia)
3. GTKom Sp. z 0.0., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew (e-Doreczenia)

4. a/a

Do wiadomodci: Mieszkancy- https:/www.gov.pl/web/psse-tczew
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Zatacznik 1

Ocena obszarowa dla wodociagu publicznego zlokalizowanego w miejscowosci Mtynki
gmina Tczew za 2025r.

Producentem wody w iloci 3 m®/dobe zaopatrujacych 33 mieszkaricéw miejscowosci
Mtynki jest GTKom Sp. z 0.0. z siedziba w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakosci wody do
spozycia produkowanej przez wodociag publiczny Mtynki w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W 2025r. w zakresie monitoringu prowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego oraz
kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa wodociggowego pobrano do badan 3 probki wody,
z ktérych wszystkie spetniaty wymagania okreslone w ww. rozporzadzeniu, w zwigzku

z czym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdzit przydatnosé wody
do spozycia dostarczanej przez wodociag publiczny Miynki.
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Zatacznik 2

Ocena obszarowa dla wodociagu publicznego zlokalizowanego w miejscowosci Boroszewo
gmina Tczew za 2025r.

Producentem wody w ilo$ci 222 m*/dobe zaopatrujacych 913 mieszkarncéw miejscowosci:
Boroszewo, Damaszka, Liniewko i Wedkowy jest GTKom Sp. z 0.0. z siedziba w Tczewie przy
ul. Rokickiej 14.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakosci wody do
spozycia produkowanej przez wodociag publiczny Boroszewo w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W 2025r. w zakresie monitoringu prowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego oraz
kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa wodociagowego pobrano do badar 8 prébek wody,
z ktorych wszystkie spetniaty wymagania okreslone w ww. rozporzadzeniu, w zwiazku

z czym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdzit przydatno$¢ wody
do spozycia dostarczane] przez wodociag publiczny Boroszewo.
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Zatacznik 3

QOcena obszarowa dla wodociggu publicznego zlokalizowanego w miejscowosci Czarlin
gmina Tczew za 2025r.

Producentem wody w ilosci 270 m®/dobe zaopatrujacych 2118 mieszkaricéw Czarlina,
Knybawy, Batdowa i Gniszewa jest GTKom Sp. z 0.0. z siedzibg w Tczewie przy ul. Rokickiej

14.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakosci wody do

spozycia produkowanej przez wodociag publiczny Czarlin w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W 2025r. w zakresie monitoringu prowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego oraz

kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa wodociagowego pobrano do badar 10 prébek wody,

z ktérych zakwestionowano 1 prébe z uwagi na podwyzszong wartos¢ manganu i zelaza w
wodzie. Warto$¢ kwestionowanego parametru przedstawiono w ponizszej tabeli.

- . . Najnizsza Maksymalna
Naz Liczba Liczba badan P o

Wodociag punk‘t/g/w Pa':?mett:y wykonanych | przekraczajacych TS . ariose R Naiwyzsze

miejscowosc kontroli ki ratcz’aj‘a - badan wartosci przekrocze'nla przekrocze'nla d il |
jakosci wod N arametru dopuszczalne PRI ZELETE ] opus.zcz? ne

¥ | dopuszczaline | P P dopuszczalnych | dopuszczalnych stezenie

— Elrz;jf;ﬁ’a'i Mangan 4 1 441pg/1 441pg/1 50ug/!

Czarlin Zelazo 4 1 447ug/| 447ug/l 200pg/l

W zwiazku z ponadnormatywna warto$cia manganu i zelaza w wodzie pochodzacej z
wodociagu publicznego Czarlin, przedsiebiorstwo wodociggowe podjeto natychmiastowe
dziatania naprawcze polegajace na naprawie systemu napowietrzania. Skutecznosé
przeprowadzonych dziatan zostata potwierdzona prawidtowymi wynikami badan jakosci

wody.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorac pod uwage wyniki wszystkich

badan wody w 2025r. stwierdzit przydatno$¢ wody do spozycia dostarczanej przez wodociag

publiczny Czarlin.
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Zatacznik 4

Ocena obszarowa dla wodociagu publicznego zlokalizowanego w miejscowosci Lubiszewo
gmina Tczew za 2025r.

Producentem wody w ilosci 265 m*/dobe zaopatrujacych 1885 mieszkaficéw Lubiszewa,
Szpegawy i Stanistawia jest GTKom Sp. z o0.0. z siedziba w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jako$ci wody do
spozycia produkowanej przez wodociag publiczny Lubiszewo w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W 2025r. w zakresie monitoringu prowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego oraz
kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa wodociagowego pobrano do badari 7 prébek wody,
z ktérych wszystkie spetniaty wymagania okre$lone w ww. rozporzadzeniu, w zwigzku

z czym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdzit przydatnoéc wody
do spozycia dostarczanej przez wodociag publiczny Lubiszewo.
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Zatacznik 5

Ocena obszarowa dla wodociggu publicznego zlokalizowanego w miejscowosci Swarozyn
gmina Tczew za 2025r.

Producentem wody w iloéci 225 m®/dobe zaopatrujacych 1606 mieszkafcédw miejscowosci
Swarozyn i Zabagno jest GTKom Sp. z 0.0. z siedziba w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakosci wody do
spozycia produkowanej przez wodociag publiczny Swarozyn w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W 2025r. w zakresie monitoringu prowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego

oraz kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa wodociagowego pobrano do badan 7 prébek
wody, z ktérych wszystkie spetniaty wymagania okreslone w ww. rozporzadzeniu, w zwigzku
z czym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdzit przydatnos$é wody
do spozycia dostarczanej przez wodociag publiczny Swarozyn.
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Zatacznik 6

Ocena obszarowa dla wodociggu publicznego zlokalizowanego w miejscowosci Turze {(Mate)
gmina Tczew za 2025r.

Producentem wody w ilosci 53 m*/dobe zaopatrujacych 478 mieszkafcéw Turza jest
GTKom Sp. z 0. 0. z siedziba w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakosci wody do
spozycia produkowanej przez wodociag publiczny Mate Turze w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W 2025r. w zakresie monitoringu prowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego oraz
kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa wodociagowego pobrano do badan 3 prébki wody, z
ktérych wszystkie spetniaty wymagania okreélone w ww. rozporzadzeniu, w zwigzku z czym
Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdzit przydatnos¢ wody do
spozycia dostarczanej przez wodociag publiczny Mate Turze.
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Zatacznik 7

Ocena obszarowa dla wodociagu publicznego zlokalizowanego w miejscowosci Rukosin
gmina Tczew za 2025r.

Producentem wody w iloéci 100 m*/dobe zaopatrujacych 127 mieszkaricow Rukosina jest
przedsiebiorstwo wodociagowe GTKom Sp. z 0. 0. z siedziba w Tczewie przy
ul. Rokickiej 14.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakosci wody do
spozycia produkowanej przez wodociag publiczny Rukosin w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W 2025r. w zakresie monitoringu prowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego oraz
kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa wodociagowego pobrano do badar 3 prébki wody, z
ktérych wszystkie spetniaty wymagania okreslone w ww. rozporzadzeniu, w zwiazku z czym
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdzit przydatnos$¢ wody do
spozycia dostarczanej przez wodociag publiczny Rukosin.
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Zatacznik 8

Ocena obszarowa dla wodociagu publicznego zlokalizowanego w miejscowosci Turze {Duze)
gmina Tczew za 2025r.

Producentem wody w ilosci 176m*/dobe zaopatrujacych 1086 mieszkancow: Turza,
Matzewa, Matzewka, Goszyna i Zwierzynka jest GTKom Sp. z 0.0. z siedziba w Tczewie przy
ul. Rokickiej 14.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakosci wody do
spozycia produkowanej przez wodociag publiczny Turze Duze w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W 2025r. w zakresie monitoringu prowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego oraz
kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa wodociggowego pobrano do badari 10 prébek wody,
z ktdrych wszystkie spetniaty wymagania okreslone w ww. rozporzadzeniu, w zwiazku

z czym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdzit przydatno$é wody
do spozycia dostarczanej przez wodociagg publiczny Turze Duze.
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Zatacznik 9

Ocena obszarowa dla wodociagu publicznego zlokalizowanego w miejscowosci Wacémierek

gmina Tczew za

2025r.

Producentem wody w ilosci 207 m®/dobe zaopatrujacych 2425 mieszkarcéw Waémierka,
Sliwin i czesci miejscowosci Rokitki jest GTKom Sp. z o. 0. z siedzibg w Tczewie przy

ul. Rokickiej 14.

Paninstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakosci wody do

spozycia produkowanej przez wodociag publiczny Wacémierek w oparciu o rozporzadzenie

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W 2025r. w zakresie monitoringu prowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego oraz
kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa wodociagowego pobrano do badania 27 prébek
wody, z ktérych zakwestionowano 3 probki z uwagi na ponadnormatywne wartosci jonu
amonowego, zelaza oraz ogélnej liczby mikroorganizméw w 22+2°C/72h. Wartosé
kwestionowanych parametréw przedstawiono w ponizszej tabeli.

Nazwy Liczba Liczba badarni Najmzs'z'a Maksym?!na .
. . Parametry " wartos¢ wartos¢ Najwyzsze
Wodociag punktéw . wykonanych | przekraczajacych . .
- e R przekraczaja- . . . przekroczenia przekroczenia | dopuszczalne
miejscowosc¢ kontroli . . badar wartosci . . R
. . . ce wartosci parametrow parametrow stezenie
jakosci wody parametru dopuszczalne
dopuszczalne dopuszczalnych | dopuszczalnych
jon amonowy
i:’;"vN;"r’gdjo ;ﬁﬁ:gi:‘f:; 6 1 0,73mg/I 0,73mg/I 0,50mg/I
pocawar 018 20 | 1 111jtk/1ml 111jtk/Iml | 100jtk/1ml
sieci moéw w
Waémierek 22+2°C/72h
Studnia
wodomierzo- .
wa, Rokitki, ul. zelazo 19 | 1 249ug/l 249ug/| 200pg/I
Wisniowa 4 |

Stwierdzone ponadnormatywne wartosci jonu amonowego, zelaza oraz ogdlnej liczby
mikroorganizméw w 22+2°C w wodzie pobranej z punktéw zgodnosci wodociagu

publicznego Wacémierek wystapity incydentalnie i nie potwierdzity sie w powtérnych
badaniach laboratoryjnych wykonywanych w ramach kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa
wodociaggowego.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorac pod uwage wyniki wszystkich
badan wody w 2025r. stwierdzit przydatnos¢ wody do spozycia dostarczanej przez wodociag
publiczny Waémierek.
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Zataeznik 10

Ocena obszarowa dla wodociggu publicznego zlokalizowanego w miejscowosci Zajaczkowo

gmina Tczew za 2025r.

Producentem wody w iloéci 100 m*/dobe zaopatrujacych 1052 mieszkancow Zajaczkowa

i Dabréwki jest GTKom Sp. z o. 0. z siedziba w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakosci wody do

spozycia produkowanej przez wodociag publiczny Zajaczkowo w oparciu o rozporzadzenie

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

W 2025r. w zakresie monitoringu prowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego oraz
kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa wodociggowego pobrano do badania 12 prébek
waody, z ktérych zakwestionowano 2 prébki z uwagi na ponadnormatywne wartosci
manganu. Wartos¢ kwestionowanych parametréw przedstawiono w ponizszej tabeli.

Nz Liczba | Liczba badar o= Maksymaina
. punktéw Parametry . wartosé wartosé
Wodociag . : wykonanych | przekraczaja- . . .
o 8 kontroli przekraczajace . s przekroczenia przekroczenia Najwyzsze
miejscowosc S i badar cych wartosci . .
jakosci wartosci parametréow parametréw dopuszczalne
parametru dopuszczalne o
wody dopuszczalne dopuszczalnych | dopuszczalnych stezenie
SUW woda
podawana
do sieci
Zajaczkowo | Stacja mangan 9 2 57ug/l 81ug/l 50pg/
podnoszenia
ci$hienia,
Dabréwka

W zwiazku z ponadnormatywng wartoscig manganu w wodzie pochodzacej z wodociagu

publicznego Zajaczkowo, przedsiebiorstwo wodociagowe podjeto natychmiastowe dziatania
naprawcze polegajace na regulacji systemu napowietrzania, a ich skutecznos¢ potwierdzono
prawidtowymi wynikami badan.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorac pod uwage wyniki wszystkich

badan wody w 2025r. stwierdzit przydatnos¢ wody do spozycia dostarczanej przez wodociag

publiczny Zajaczkowo.
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Zatacznik 11

Ocena obszarowa dla wodociagu publicznego zlokalizowanego w miejscowosci Szczerbiecin
gmina Tczew za 2025r.

Producentem wody w iloéci 131 m®/dobe zaopatrujacych 212 mieszkaricéw Szczerbiecina,
Malenina, Swietlikowa i Dalwina jest GTKom Sp. z 0.0. z siedziba w Tczewie przy ul. Rokickiej
14.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakoéci wody do
spozycia produkowanej przez wodociag publiczny Szczerbiecin w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W 2025r. w zakresie monitoringu prowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego oraz
kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa wodociggowego pobrano do badan 9 prébek wody,
z ktérych wszystkie spetniaty wymagania okreslone w ww. rozporzadzeniu, w zwigzku z
czym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdzit przydatnos¢ wody do
spozycia dostarczanej przez wodociag publiczny Szczerbiecin.

16 /17



Zatacznik 12
Ocena obszarowa dla wodociagu publicznego zlokalizowanego w miejscowosci tukocin
gmina Tczew za 2025r.

Producentem wody w iloéci 253 m®/dobe zaopatrujacych 1584 mieszkaricéw tukocina,
Mitobadza i Mieécina jest GTKom Sp. z 0. 0. z siedziba w Tczewie przy ul. Rokickiej 14.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakosci wody do
spozycia produkowanej przez wodociag publiczny fukocin w oparciu o rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W 2025r. w zakresie monitoringu prowadzonego w ramach nadzoru sanitarnego oraz
kontroli wewnetrznej przedsiebiorstwa wodociagowego pobrano do badan 7 prébek wody,
z ktérych wszystkie spetniaty wymagania okreslone w ww. rozporzadzeniu, w zwiazku z
czym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdzit przydatnos¢ wody do
spozycia dostarczanej przez wodociag publiczny tukocin.
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